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, Sławno, dnia 14 października 2019r.

PS-N-HK.4714.45.2019.AS

Zakład Usług Wodnych Sp. z 0.0.

ul. Szczecińska 86

76-200 Słupsk

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Na podstawie $ 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294) Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po zapoznaniu się z wynikami badań prób wody wykonanymi

przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Oddział Laboratoryjny

w Koszalinie, pobranych do analizy w dniu 11 października 2019r. z wodociągu Sławsko:

- sprawozdanie z badań nr 2647/19 z dnia 14 października 2019r., punkt poboru:

1) Sławsko Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona);

2) Sławsko Szkoła Podstawowa(instalacja wewnętrzna budynku)

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Sławsko

l. Woda pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom dla wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi, określonym w załączniku nr 1 PARAMETRY I WARTOŚCI

PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA, część A. Parametry

mikrobiologiczne, Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne oraz część C. Parametry wskaźnikowe,

Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).

2. Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu Sławsko jest Zakład Usług

Wodnych Sp. z o.o w Słupsku.
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Produkcja wody: 115 m”/d.

Miejscowości zaopatrywane: Sławsko.

Zaopatrywanaliczba ludności — 894 osób.

W dniu 7 października 2019r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego pobrano do badania próbkę wody z wodociągu Sławsko w punkcie czerpalnym

Sławsko Hydrofornia. Przeprowadzona analiza próbki wody pobranej z w/wym. wodociągu

(sprawozdanie nr 478833/19/ GDY z dnia 9 października 2019r.) wykazała przekroczenie

parametrów mikrobiologicznych:

- liczba bakterii grupy coli wyniosła 72 jtk w 100 ml wody;

W związku z powyższym w dniu 9 października 2019r. Zakład Usług Wodny Sp.z o.o. w Słupsku,

który jest odpowiedzialny za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej

z wodociągu Sławsko poinformował, o wykrytych przekroczeniach mikrobiologicznych oraz

przedstawił plan działań naprawczych. Zgodnie z w/wym. sprawozdaniem z badań woda

z wodociągu Sławsko w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), nie

odpowiada wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów, po zapoznaniu się z otrzymanym w/

wym. sprawozdaniem organ decyzją z dnia 9 października 2019r., znak PS-N-HK.4710.57.2019.AŚ

stwierdził brak przydatności wody do spożycia dla wody pochodzącej z wodociągu Sławsko oraz

nałożył obowiązek zapewnienia w terminie do dnia 11 października 2019r. wody odpowiadającej

warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017r., poz.

2294) w zakresie parametrów mikrobiologicznychtj. liczby bakterii grupy coli w 100 ml.

W dniu 10 października 2019r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie

wpłynęło pismo strony, w którym przedstawiła harmonogram działań naprawczych, które miały na

celu doprowadzenie jakości wody w wodociągu Sławsko do zgodnej z obowiązującymi

wymaganiami, a także zaproponowała termin przeprowadzenia badań kontrolnych. Mając na

względzie stanowisko strony w dniu 11 października 2019r próbko biorca Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie przystąpił do poboru prób wody z wodociągu Sławsko w

punktach:
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- Sławsko Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona);

- Sławsko Szkoła Podstawowa(instalacja wewnętrzna budynku).

7. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 2647/2019 z dnia 14 października 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał oceny jakości wody do spożycia w

wodociągu Sławsko stwierdzając jej przydatność.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z badań nr 2647/19 z dnia 14 października 2019r.

POWIATOWY
AJNUARNY

   

Otrzymują:

(0. Adresat.

2. A/a.

Do wiadomości:

Zachodniopomorski Państwowy WojewódzkiInspektor Sanitarny w Szczecinie (e-mail hkQQwsse.szczecin.pl).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno (e-mail).

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Koszalińska 46, 76-100 Sławno (e-mail).

Wójt Gminy Sławno,ul. M.C.Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno (e-mail).
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